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Введение 
Изучение опыта работы автоматических систем теплоснабжения показало, что подавляющее 
большинство процессов в таких системах – это автоколебания амплитудой в 6–10 °C с периодом 
5–10 мин. Такие процессы приводят к завышению потребления энергоресурсов на 5–10 %, так 
как требуют перегрева входящего теплоносителя как минимум на величину амплитуды колеба-
ний. Попытки снизить амплитуду этих колебаний наталкиваются на отсутствие методик и на не-
обходимость непредсказуемых экспериментов в реальных энергосистемах. При реализации про-
ектов оптимизации тепловых систем и создании методик оптимизации на первый план выходит 
методика создания математической модели системы теплоснабжения, с одной стороны, адекват-
ной реальным системам, с другой – доступной для инженеров и наладчиков, позволяющей вы-
брать динамическую структуру регуляторов. 
 
Математическая модель системы теплоснабжения 
Как показал обзор источников информации, отапливаемое здание достаточно точно иденти-
фицируется звеньями 2-го, 3-го порядка с комплексом звеньев чистого запаздывания, идентифи-
цирующих трубопроводы. Важным элементом структуры является привод смесительного клапа-
на, чаще всего односкоростного, который интерпретируется релейным элементом. Таким обра-
зом, структура модели выглядит, как представлено на рис. 1. 
Тестовое моделирование заключалось в изменении параметров регуляторов, которое произ-
водится в регуляторах ECL Comfort фирмы Danfoss при наладке. Инструкция рекомендует уста-
навливать постоянную интегрирования Ти и зону пропорциональности Хр в таких пределах: 
Ти = 0,85T, где Т – «критический» период (T = 200…900 c); Хр = 80 по заводским уставкам [1].  
Как показали предыдущие исследования этих регуляторов, передаточная функция регулятора 
принимает вид:  
= + . 
Процессы регулирования – автоколебания амплитудой 5–10 °С, периодом 5–20 мин, причем 
они мало меняются при указанных изменениях параметров регулятора (рис. 2 и 3). 
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Широкое применение в современных системах теплоснабжения нашли автоматические 
регуляторы температуры теплоносителя. Чаще всего такие системы реализуют колебательные 
процессы регулирования. Изменения параметров регуляторов в соответствии с инструкциями 
практически ничего не меняют, а сами инструкции не содержат методик идентификации зда-
ний как объектов регулирования. Попытки существенных (в десятки раз) изменений парамет-
ров регулятора в реальных тепловых системах очень опасны. Для того чтобы получить каче-
ственные представления о влиянии выбираемых параметров регуляторов на процессы в сис-
темах, целесообразно использовать математическую модель тепловой системы, адекватную 
реальным тепловым системам. 
Представлена разработанная авторами модель системы теплоснабжения с привязкой к 
промышленно выпускаемым регуляторам температуры теплоносителя для систем отопления 
и горячего водоснабжения. Показана адекватность модели реальной системе теплоснабжения. 
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Рис. 1. Структурная схема модели 
 
 
Рис. 2. Процесс регулирования с рекомендуемыми параметрами 
 
 
Рис. 3. АЧХ и ФЧХ регулятора ECLComfort 200 при различных параметрах:  
1, 2 – «заводские» настройки; 3 – эффективные настройки 
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Как показали исследования регуляторов ECLComfort, действие регуляторов могут быть су-
щественно «усилены». Передаточные функции регуляторов в частотном диапазоне становятся 
более эффективными – АЧХ «усиливается» до 50, а ФЧХ возрастает до +45° (рис. 3, кривые 3). 
Следует отметить, что при этих параметрах удается существенно снизить амплитуду автоколеба-
ний, что подтвердило моделирование (рис. 4) и последующие эксперименты. Переходные про-
цессы в такой системе достаточно близки к оптимальным процессам в системе с релейным ис-
полнительным элементом [2]. 
 
 
Рис. 4. Процесс регулирования с параметрами, соответствующими АЧХ 3 на рис. 3 
 
Заключение 
1. Проведенные исследования показали, что предложенная модель автоматической системы 
достаточно адекватна реальной системе теплоснабжения с регуляторами и релейными приводами 
смесительных клапанов. 
2. Предложенная модель может использоваться в методиках оптимизации систем теплоснаб-
жения с регуляторами и релейными приводами смесительных клапанов, а именно в процессах 
выбора параметров регуляторов, обеспечивающих регулирование с минимальными амплитудами 
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Automatic regulators of coolant temperature have found broad application in modern heat 
supply systems. These systems implement the oscillatory processes of regulation. Changes of the pa-
rameters of regulators in accordance with the instructions don’t practically change anything and the 
instructions don’t include the procedures of manual identification of buildings as the objects of regu-
lation. Attempts of substantial (tenfold) changes in the controller parameters are very dangerous in 
real thermal systems. In order to obtain a qualitative picture of the influence of the selected parame-
ters on the processes in control systems, it is advisable to use a mathematical model of the thermal 
system that is adequate to the real thermal system. 
The article presents a model of the heating system with reference to commercially available 
controllers flow temperature for heating and hot water developed by the authors. It is shown the ade-
quacy of the model to the real heating system. 
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